
MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT GAMA

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Com Problema 34 5 Tem que subistituir 18 descargas,8 rampas, 3 sifões, e 3 rabichos.

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) Com Problema 18 18

Lavatório Sem Problema 8 0

Lavatório (Sifão) Sem Problema 8 0

Lavatório (Válvula) Sem Problema 8 0

Mictório Com Problema 12 5

Mictório (Válvula) Com Problema 5 5

Caixa d'água Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Tampa) Com Problema 2 2

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 2 0

Bomba d'água Com Problema 4 4

Esgoto (Fossa/Sumidouro) Sem Problema 4 0

Esgoto (Caixas) Sem Problema 14 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) Com Problema 1 1 Fazer desobstrução total

Águas pluviais (Substituição) Sem Problema 0 0

Águas pluviais (Vazamento) Sem Problema 0 0

Águas pluviais (Outros) Sem Problema 0 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Com Problema 20 5

Torneiras Copa Com Problema 0 0

Torneiras Tanque Com Problema 0 0

Tanques 0 0 Não possuí

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) 0 0 Não possuí

Bebedouros Com Problema 3 2

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 20 1

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 512 264

Reatores Com Problema 35 20 Difícil visualização

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 5 0

Tomadas Com Problema 64 4

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Tomadas de rede Sem Problema 1 0

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Pilares Com Problema 72 72 Realizar manutenção no aspecto estético (pintura)

Extintores (Pó Químico) Com Problema 29 29 Realizar manutenção em todos

Esquadrias Sem Problema 0 0

Vidros Com Problema 288 14 Quebrados

Batedores de roda Com Problema 4 4 danificados

Cobertura (Telhas) Sem Problema 4 0

Cobertura (Calhas) Com Problema 4 4 Necessário realizar impermeabilização nas 4

Piso Plataforma Sem Problema 2 0

Piso Interno Sem Problema 10 0

Rodapés Sem Problema 12 0

Pastilhas Sem Problema 12 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) Com Problema 12 8

Pintura Interna Sem Problema 0 0

Pintura Externa Com Problema 0 0 Fazer manutenção

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Com Problema 29 29 Fazer manutenção

Prevenção e combate a incêndio (Registro) Sem Problema 22 0

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) Sem Problema 21 0

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0

Proteção contra descargas atmosféricas Sem Problema 2 0

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 8 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 4 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Sem Problema 8 8 Realizar nova pintura para demarcação do ponto de travessia

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 4 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Com Problema 8 8 Diversos pisos táteis com defeito (descolados)

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 29 0

Lixeiras Sem Problema 20 0

Estrutura metálica Sem Problema 144 0

Laje Com Problema 1 0 Defeito na impermeabilização (vazamento de água)

Bancadas Sem Problema 23 0

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 3 0

Portas Com Problema 48 7

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 5 0

Tampas para esgoto Sem Problema 65 0

OUTROS ITENS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Adelino Rocha de Sousa



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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Relatório Fotográfico – BRT GAMA 

 

1. Vaso sanitário com defeito 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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2. Válvula de descarga com defeito 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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3. Mictório com defeito  / Válvula do mictório com defeito 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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4. Tampa da caixa d’água com defeito 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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5. Bomba d’água para manutenção 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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6. Torneira com defeito / sem torneiras 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

 

8 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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7. Bebedouro com defeito 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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8. Ar condicionado com defeito 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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9. Lâmpadas com defeito 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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10. Reatores com defeito 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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11. Tomadas com defeito 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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12. Pilares para manutenção 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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13. Extintores para manutenção 

 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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14. Vidros para substituição 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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15. Batedores de roda para substituição 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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16. Calha para desobstrução/impermeabilização 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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17. Pastilhas para substituição 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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18. Revestimento interno de parede para substituição 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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19. Pintura externa para manutenção 

 

 

20. Pintura da sinalização horizontal para manutenção 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

 

22 

 

21. Piso tátil para substituição 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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22. Laje para impermeabilização 
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SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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23. Portas para Manutenção 

 

 



MATRICULA DATA TERMINAL

102760967 08/07/2021 BRT SANTA MARIA

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Com Problema 32 4 QUEBRADOS

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) Com Problema 32 10

Lavatório Sem Problema 20 0

Lavatório (Sifão) Com Problema 20 6 NECESSITANDO SEREM TROCADOS

Lavatório (Válvula) Com Problema 20 6 NECESSITANDO SEREM TROCADOS

Mictório Com Problema 8 6 VÁLVULA VAZANDO

Mictório (Válvula) Com Problema 8 6 VÁLVULA VAZANDO

Caixa d'água Sem Problema 1 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 1 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 1 0

Bomba d'água Sem Problema 1 0

Esgoto (Fossa/Sumidouro) Sem Problema 1 0

Esgoto (Caixas) Sem Problema 1 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0

Águas pluviais (Substituição) 0 0

Águas pluviais (Vazamento) 0 0

Águas pluviais (Outros) 0 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais Sem Problema 1 0

Torneiras Banheiro Com Problema 20 2

Torneiras Copa Sem Problema 3 0

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) Sem Problema 1 0

Tanques (Sifão) Sem Problema 1 0

Bebedouros Com Problema 1 1

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 5 1

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 524 220 LÂMPADAS QUEIMADAS 

Reatores Sem Problema 262 0

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 108 0

Tomadas Sem Problema 30 0

Medidor Geral Sem Problema 2 0

Medidores Individuais Sem Problema 1 0

Tomadas de rede Sem Problema 33 0

Ar condicionado (Tomada específica) Sem Problema 5 0

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) Com Problema 5 1

Pilares Com Problema 44 4 NECESSITAM DE PINTURAS / COM RACHADURAS

Extintores (Água) Com Problema 17 17 VENCIDOS

Extintores (Pó Químico) Com Problema 6 6 VENCIDOS

Extintores (CO2) 0 0

Esquadrias 0 0

Divisórias 0 0

Vidros Com Problema 122 17 QUEBRADO

Batedores de roda Com Problema 97 40 FALTANDO

Forro de gesso Sem Problema 20 0

Cobertura (Rufos) Sem Problema 4 0

Cobertura (Telhas) 0 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 4 0

Piso Plataforma Sem Problema 2 0

Piso Interno Sem Problema 23 0

Rodapés Sem Problema 4 0 PLATAFORMAS A/B e C/D

Pastilhas 0 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) Com Problema 12 2 FALTANDO AZULEJOS

Pintura Interna Com Problema 5 5 NECESSITAM DE PINTURAS / COM RACHADURAS

Pintura Externa Com Problema 5 5 NECESSITAM DE PINTURAS / COM RACHADURAS

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Com Problema 24 20 VENCIDOS

Prevenção e combate a incêndio (Registro) Sem Problema 2 0

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 6 0

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Com Problema 4 4 NECESSITAM DE PINTURA

Pavimentação - Ônibus Com Problema 4 4

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 3 3 NECESSITAM DE PINTURA

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Com Problema 4 4 FALTANDO

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Com Problema 6 6 NECESSITAM DE PINTURA

Lixeiras Sem Problema 10 0

Estrutura metálica Sem Problema 44 0 NECESSITAM DE PINTURA

Laje 0 0

Bancadas 0 0

Grades 0 0

Paraciclos Sem Problema 1 0

Armários e estantes 0 0

Portas Sem Problema 23 0

Container de lixo (área reservada) Com Problema 5 1

Tampas para esgoto Sem Problema 13 0

OUTROS ITENS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

A SITUAÇÃO MAIS PREOCUPANTE DO BRT DE SANTA MARIA SÃO OS EXTINTORES QUE ESTÃO VENCIDOS E TODO O 

EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS COMO MANGUEIRAS QUE NÃO SE ENCAIXAM AOS HIDRANTES.

AS LÂMPADAS PRECISAM SER TROCADAS COM URGÊNCIA EM RAZÃO DE O BRT SE ENCONTRAR MUITO ESCURO 

COLOCANDO OS USUÁRIOS EM PERIGO E FRAGILIDADE.

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FATIMA PORTO



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

1 

 

Relatório Terminal BRT Santa Maria 

 

 

Faltando 4 vasos sanitários. 

 

 

 

Faltando 10 válvulas. 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

2 

 

 

 

 

Sifão com defeito 6  

 

 

 

Lavatório com defeito 6 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

3 

 

 

 

 

Faltando ralo 

 

 

 

Mictórios com defeitos 6 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

4 

 

 

 

 

Faltando 6 válvulas mictórios 

 

 

 

Bebedouro com defeito 1 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

5 

 

 

 

 

Ar condicionado com defeito 1 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

6 

 

Lâmpadas queimadas 220 

 

 

Pilares com rachaduras e precisando de pintura 4 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

7 

 

Extintores água vencidos 17 

 

 

Extintores pó químico vencidos 6 

 

 

 

Batedores de roda faltando 40 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

8 

 

 

 

Revestimento cerâmica faltando 2 

 

 

 

Revestimento cerâmica banheiro faltando 13 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

9 

 

 

Fechadura banheiros danificadas 8 

 

 

 

Fechadura sala de energia danificada 1 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

10 

 

 

Piso tátil faltando 4 

 

 

Prevenção de incêndio abrigo/mangueiras faltando 2 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 
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Sinalização vertical Indicação de linhas faltando 6 

 

 

 

Pintura interna e externa precisando de reparos. 



MATRICULA DATA TERMINAL

102760967 08/07/2021 ESTAÇÃO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 2

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) Com Problema 2 1 DEFEITO NA VÁLVULA

Lavatório Sem Problema 2

Lavatório (Sifão) Sem Problema 2

Lavatório (Válvula) Sem Problema 2

Mictório Sem Problema 2

Mictório (Válvula)

Caixa d'água Sem Problema 2

Caixa d'água (Tampa)

Caixa d'água (Bóia)

Bomba d'água

Esgoto (Fossa/Sumidouro) Sem Problema 1

Esgoto (Caixas)

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução)

Águas pluviais (Substituição)

Águas pluviais (Vazamento)

Águas pluviais (Outros)

Medidor Geral

Medidores Individuais

Torneiras Banheiro Sem Problema 4

Torneiras Copa

Torneiras Tanque Sem Problema 1

Tanques Sem Problema 1

Tanques (Válvula)

Tanques (Sifão) Sem Problema 1

Bebedouros Com Problema 1 1 SUBSTITUIÇÃO URGENTE

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 2 1 QUEBRADO

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 50 20 QUEIMADAS

Reatores Com Problema 50 20 QUEIMADOS

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 2

Tomadas Sem Problema 14

Medidor Geral Sem Problema 1

Medidores Individuais

Tomadas de rede

Ar condicionado (Tomada específica) Sem Problema 2

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho)

Pilares

Extintores (Água)

Extintores (Pó Químico) Com Problema 1 1 VENCIDO

Extintores (CO2)

Esquadrias

Divisórias

Vidros Com Problema 100 20 QUEBRADOS

Batedores de roda

Forro de gesso

Cobertura (Rufos) Sem Problema 1

Cobertura (Telhas) Sem Problema 1

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1

Piso Plataforma Sem Problema 1

Piso Interno Com Problema 1 1 PISO DA SALA DOS VIGILANTES

Rodapés Sem Problema 1

Pastilhas Sem Problema 1

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica)

Pintura Interna Com Problema 1 1

Pintura Externa

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Com Problema 1 1 VENCIDO

Prevenção e combate a incêndio (Registro)

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira)

Prevenção e combate a incêndio (Outros)

Proteção contra descargas atmosféricas

Pavimentação - Calçada

Pavimentação - Meio fio

Pavimentação - Ônibus

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box)

Acessibilidade (Rampas)

Acessibilidade (Piso Tátil)

Sinalização Vertical (Indicação de linhas)

Lixeiras

Estrutura metálica

Laje

Bancadas

Grades

Paraciclos

Armários e estantes

Portas Com Problema 2 2 FALTAM FECHADURAS

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2

Tampas para esgoto Sem Problema 6

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FATIMA PORTO



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

1 

 

ESTAÇÃO SANTOS DUMONT I 

 

DEFEITO NA VÁLVULA 1 

 

 

FALTA BEBEDOURO 1 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

2 

 

 

LÂMPADAS QUEIMADAS 20 

 

EXTINTOR PÓ QUÍMICO VENCIDO 1 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

3 

 

 

 

VIDROS QUEBRADOS 20 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

4 

 

 

 

PORTAS COM DEFEITO NAS FECHADURAS 2 

 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

5 

 

 

PISO DA SALA DOS VIGILANTES FALTANDO 

REVESTIMENTO 



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT CATETINHO

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 2 0

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) 0 0 Não possuí

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) Sem Problema 0 0

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório 0 0 Não possuí

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 1 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) Sem Problema 1 0

Esgoto (Caixas) Sem Problema 1 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 6 0

Torneiras Copa 0 0 Não possuí

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) 0 0 Não possuí

Bebedouros Com Problema 1 1 MANUTENÇÃO

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 132 68 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 6 0

Tomadas Sem Problema 13 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Sem Problema 11 0

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Sem Problema 2 0

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias Sem Problema 13 0

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros Com Problema 91 5 Quebrados

Batedores de roda Com Problema 2 2 Com defeito

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 2 0

Rodapés 0 0 Não possuí

Pastilhas Com Problema 4 4 manutenção

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) 0 0 Não possuí

Pintura Interna Sem Problema 0 0

Pintura Externa Sem Problema 0 0

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Com Problema 1 0 Fazer manutenção

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 2 0

Lixeiras Sem Problema 3 0

Estrutura metálica Sem Problema 11 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Sem Problema 1 0

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos 0 0 Não possuí

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Sem Problema 6 0

Container de lixo (área reservada) 0 0 Não possuí

Tampas para esgoto Sem Problema 7 0
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Relatório Fotográfico – BRT CATETINHO 

 

1. Bebedouro com defeito 
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2. Lâmpada danificada 
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3. Extintor danificadas 
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4. Vidro quebrado 
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5. Batedores danificados 
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6. Piso tátil inexistente 

 



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT PERIQUITO

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 2 0

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) 0 0 Não possuí

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) 0 0 Não possuí

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório 0 0 Não possuí

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 1 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 1 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) Sem Problema 1 0

Esgoto (Caixas) Sem Problema 1 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 5 0

Torneiras Copa 0 0 Não possuí

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) 0 0 Não possuí

Bebedouros 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 2 1

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 106 22 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 6 0

Tomadas Sem Problema 14 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Sem Problema 11 0

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Sem Problema 1 0

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias Sem Problema 13 0

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros Com Problema 91 7 Quebrados

Batedores de roda Com Problema 2 2 Com defeito

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 2 0

Rodapés 0 0 Não possuí

Pastilhas Com Problema 4 4 manutenção

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) 0 0 Não possuí

Pintura Interna 0 0 Não possuí

Pintura Externa 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Sem Problema 1 0

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 2 0

Lixeiras Sem Problema 3 0

Estrutura metálica Sem Problema 11 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Com Problema 2 1 necessário manutenção

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 1 0

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Com Problema 6 3 Com defeito

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2 0

Tampas para esgoto Sem Problema 3 0
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Relatório Fotográfico – BRT PERIQUITO 

 

1. Ar condicionado com defeito 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

2 

 

2. Lâmpadas com defeito 
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3. Vidro quebrado 
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4. Batedores danificados 
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5. Pastilha de cerâmica danificada 
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6. Bancos com defeitos 

 

7. Portas com defeitos 

 



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT CAUB

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 2 0

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) 0 0 Não possuí

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) 0 0 Não possuí

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório 0 0 Não possuí

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 2 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) 0 0 Não possuí

Esgoto (Caixas) Sem Problema 3 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 7 0

Torneiras Copa 0 0 Não possuí

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) 0 0 Não possuí

Bebedouros Sem Problema 1 0

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 2 1 para manutenção

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 106 26 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 6 0

Tomadas Com Problema 11 2 com defeito

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Sem Problema 13 0

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Sem Problema 6 0

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias Sem Problema 13 0

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros Com Problema 91 3 Quebrados

Batedores de roda Com Problema 2 2 Com defeito

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 2 0

Rodapés 0 0 Não possuí

Pastilhas Com Problema 2 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) Sem Problema 0 0

Pintura Interna Sem Problema 0 0

Pintura Externa Sem Problema 0 0

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Sem Problema 6 0

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Com Problema 1 1 fazer manutenção

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 2 0

Lixeiras Sem Problema 3 0

Estrutura metálica Sem Problema 11 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Sem Problema 2 0

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 1 0

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Com Problema 6 2 Com defeito

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2 0

Tampas para esgoto Sem Problema 3 0

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
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Adelino Rocha de Sousa
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Relatório Fotográfico – BRT CAUB 

 

1. Ar condicionado com defeito 
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2. Lâmpada danificada 
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3. Tomadas danificadas 
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4. Vidro quebrado 
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5. Batedores danificados 
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6. Piso tátil inexistente 
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7. Portas com defeito 

 

 



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT PARK WAY

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 5 0

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) Com Problema 1 1 com defeito

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) Sem Problema 1 0

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório Sem Problema 2 0

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 1 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 1 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 1 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) 0 0 Não possuí

Esgoto (Caixas) Sem Problema 3 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 7 0

Torneiras Copa 0 0 Não possuí

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) Sem Problema 1 0

Bebedouros Com Problema 1 1 fazer manutenção

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 5 3 drenagem ligada a rede, necessário realizar manutenção

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 128 40 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 4 0

Tomadas Sem Problema 19 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Com Problema 18 1 Vazamento, necessitade impermeabilização

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Com Problema 14 12 necessita de manutenção

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias 0 0 Não possuí

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros 0 0 Não possuí

Batedores de roda Com Problema 2 2 Com defeito

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 2 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 2 0

Rodapés Sem Problema 1 0

Pastilhas Sem Problema 2 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) 0 0 Não possuí

Pintura Interna Sem Problema 1 0

Pintura Externa Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Com Problema 14 12 fazer manutenção

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) Sem Problema 6 0

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Com Problema 2 2 fazer manutenção

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 4 0

Lixeiras Sem Problema 6 0

Estrutura metálica Sem Problema 18 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Com Problema 6 1 necessário manutenção

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 3 0

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Com Problema 7 5 Com defeito

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2 0

Tampas para esgoto Sem Problema 14 0

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Adelino Rocha de Sousa



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT SMPW 26

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 2 0

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) Sem Problema 2 0

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) Sem Problema 2 0

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório 0 0 Não possuí

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 2 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) 0 0 Não possuí

Esgoto (Caixas) Sem Problema 1 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 2 0

Torneiras Copa 0 0 Não possuí

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) 0 0 Não possuí

Bebedouros 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 106 43 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 6 0

Tomadas Sem Problema 14 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Sem Problema 7 0

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Sem Problema 1 0

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias Sem Problema 7 0

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros Com Problema 95 3 Quebrados

Batedores de roda Com Problema 2 2 Com defeito

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 2 0

Rodapés Sem Problema 2 0

Pastilhas Sem Problema 2 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) 0 0 Não possuí

Pintura Interna Sem Problema 1 0

Pintura Externa Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 1 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Com Problema 1 1 FAZER MANUTENÇÃO

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 2 0

Lixeiras Sem Problema 3 0

Estrutura metálica Sem Problema 7 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Sem Problema 1 0

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 3 0

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Sem Problema 7 0

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2 0

Tampas para esgoto Sem Problema 7 0

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Adelino Rocha de Sousa
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Relatório Fotográfico – BRT SMPW 26 

 

1. Lâmpada danificada 

 

2. Vidro quebrado 
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3. Batedores danificados 

 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS 

3 

 

4. Piso tátil inexistente 

 



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT GRANJA DO IPÊ

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Com Problema 2 1 Falta de descarga

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) 0 0 Não possuí

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) Sem Problema 1 0

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório 0 0 Não possuí

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 3 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 3 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 3 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) 0 0 Não possuí

Esgoto (Caixas) Sem Problema 3 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 6 0

Torneiras Copa 0 0 Não possuí

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) Sem Problema 1 0

Bebedouros 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 2 1 com defeito

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 106 23 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 6 0

Tomadas Sem Problema 12 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Sem Problema 7 0

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Sem Problema 1 0

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias Sem Problema 7 0

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros Com Problema 89 4 Quebrados

Batedores de roda Com Problema 2 2 Com defeito

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 2 0

Rodapés Sem Problema 1 0

Pastilhas Sem Problema 2 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) 0 0 Não possuí

Pintura Interna Sem Problema 0 0

Pintura Externa Sem Problema 0 0

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Sem Problema 1 0

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 2 0

Lixeiras Sem Problema 4 0

Estrutura metálica Sem Problema 7 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Sem Problema 2 0

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 1 0

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Com Problema 5 3 Com defeito

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2 0

Tampas para esgoto Sem Problema 3 0
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Relatório Fotográfico – BRT GRANJA DO IPÊ 

 

1. Válvula de descarga com defeito 
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2. Ar condicionado com defeito
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3. Lâmpada danificada 
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4. Vidro quebrado 
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5. Batedores danificados 
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6. Piso tátil inexistente 
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7. Portas com defeito 

 



MATRICULA DATA TERMINAL

277.899-8 21/06/2021 BRT VARGEM BONITA

SERVIÇOS HIDRÁULICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Vaso sanitário Sem Problema 2 0

Vaso sanitário (Válvula de Descarga) Sem Problema 2 0

Lavatório Sem Problema 2 0

Lavatório (Sifão) Sem Problema 2 0

Lavatório (Válvula) 0 0 Não possuí

Mictório 0 0 Não possuí

Mictório (Válvula) 0 0 Não possuí

Caixa d'água Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Tampa) Sem Problema 2 0

Caixa d'água (Bóia) Sem Problema 2 0

Bomba d'água 0 0 Não possuí

Esgoto (Fossa/Sumidouro) 0 0 Não possuí

Esgoto (Caixas) Sem Problema 3 0

Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Substituição) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Vazamento) 0 0 Não possuí

Águas pluviais (Outros) 0 0 Não possuí

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Torneiras Banheiro Sem Problema 5 0

Torneiras Copa Sem Problema 1 0

Torneiras Tanque Sem Problema 1 0

Tanques Sem Problema 1 0

Tanques (Válvula) 0 0 Não possuí

Tanques (Sifão) Sem Problema 1 0

Bebedouros 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede) Com Problema 2 1

SERVIÇOS ELÉTRICOS SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Lâmpadas Com Problema 106 34 Queimadas

Reatores 0 0 Não possuí

Circuitos (Disjuntores) Sem Problema 6 0

Tomadas Sem Problema 15 0

Medidor Geral Sem Problema 1 0

Medidores Individuais 0 0 Não possuí

Tomadas de rede 0 0 Não possuí

Ar condicionado (Tomada específica) 0 0 Não possuí

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SITUAÇÃO QNT. EXISTENTE QNT. COM DEFEITO OBSERVAÇÕES

Ar condicionado (Aparelho) 0 0 Não possuí

Pilares Sem Problema 7 0

Extintores (Água) 0 0 Não possuí

Extintores (Pó Químico) Sem Problema 4 0

Extintores (CO2) 0 0 Não possuí

Esquadrias Sem Problema 7 0

Divisórias 0 0 Não possuí

Vidros Com Problema 88 16 Quebrados

Batedores de roda Sem Problema 2 0

Forro de gesso 0 0 Não possuí

Cobertura (Rufos) 0 0 Não possuí

Cobertura (Telhas) Sem Problema 2 0

Cobertura (Calhas) Sem Problema 1 0

Piso Plataforma Sem Problema 1 0

Piso Interno Sem Problema 1 0

Rodapés Sem Problema 1 0

Pastilhas Sem Problema 2 0

Revestimento Interno de Parede (Cerâmica) 0 0 Não possuí

Pintura Interna Sem Problema 1 0

Pintura Externa Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Extintor) Sem Problema 1 0

Prevenção e combate a incêndio (Registro) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Mangueira) 0 0 Não possuí

Prevenção e combate a incêndio (Outros) 0 0 Não possuí

Proteção contra descargas atmosféricas 0 0 Não possuí

Pavimentação - Calçada Sem Problema 2 0

Pavimentação - Meio fio Sem Problema 2 0

Pavimentação - Ônibus Sem Problema 2 0

Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box) Com Problema 0 0 Não possuí pintura na faixa

Acessibilidade (Rampas) Sem Problema 2 0

Acessibilidade (Piso Tátil) Sem Problema 1 0

Sinalização Vertical (Indicação de linhas) Sem Problema 2 0

Lixeiras Sem Problema 4 0

Estrutura metálica Sem Problema 7 0

Laje 0 0 Não possuí

Bancadas Sem Problema 1 0

Grades Sem Problema 2 0

Paraciclos Sem Problema 2 0

Armários e estantes 0 0 Não possuí

Portas Sem Problema 6 0

Container de lixo (área reservada) Sem Problema 2 0

Tampas para esgoto Sem Problema 6 0
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1. Vidro quebrado 

 



 

 

 

2. Piso tátil inexistente 

 


